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LABORATORIUM BADAN KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

2 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/1042/22
Kociol wodny typu SEM DUOPELL

o nominalnej mocy cieplnej 17 kW
z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalany biomasa w formie pelet

produkowany przez:

Przedsi¢biorstwo METAL-FACH Jacek Kucharewicz
16-100 Sokdtka, ul. Sikorskiego 66

spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kotlow na paliwa state.

Parametr

Symbol Warto$¢ ‘ Jednostka

Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna

> 75 dla kottéw 0 nominalnej mocy grzewczej < 20 kW

ogrzewania pomieszczen s 77 ’ > 77 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
I
Parametr Parametr Parametr Emisja**
Wytwe.lrzane ciepto Sprawnos¢ uzytkowa Zuzycie energii elektrycznej na Emisje QOtyczq(,:e SezONowego ogrzewania
uzytkowe potrzeby wiasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy | przy 30% ) przy | przy 30% ) przy | przy 30% . ‘ czastki orgax_liczr}e tlenek tlenki
znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | zhamionowe;j w trybie stal zwiazki wesli azof
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania PI\: gazowe &g) NOL-l
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej OGC N
2
g Py Py n p elmax elmin Psp Esrm | Esoce | Esco | Es nox
2
§ 17,9 4,9 83,2 82,1 0,067 0,047 0,003 36 9 471 129
2
£ kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m?
]
EEI =114 (A+) Wymogi ekoprojektu: <40 <20 | <500 | <200

*Emisje gazow spalinowych w mg/m’ odniesione do spalin suchych, 0°C, 1013 mbar i warto$ci O, = 10%.
Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr CUE.4032.078.2022.L.G044.

Badania wykonano zgodnie z norma PN-EN 303
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