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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

Laboratorium akredytowane nr AB 087
93-231 £6dZ, ul. Dostawcza 1

SWIADECTWO
Nr OS/359/CUE/17

potwierdzajace, Ze :

kociol wodny typoszeregu ,, Smart Fire 22”
z automatycznym podajnikiem paliwa
o nominalnej mocy cieplnej 22 kW opalany granulatem drewna ,,pellets”
PN-EN 303-5:2012

produkowany przez:

HKS LAZAR Sp. z 0.0.
44-335 Jastrzebie Zdroj, ul. Wodzistawska 15B

spelnia wymagania dotyczace ochrony §rodowiska ustalone w Kryteriach Technicznych:

KT/OS 01-2005
Badany kociol zgodnie z wymaganiami PN EN 303-5:2012 kwalifikuje si¢ do S Kklasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez: Laboratorium Badan Kotiow
i Urzadzen Grzewczych w Lodzi; ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniu z badan: nr 71/13-LG ,,Badania typu kotta
wodnego Smart Fire 22 z automatycznym podajnikiem paliwa opalanego pelletami.”

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanych urzgdzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, ktére wydato §wiadectwo.

Okres waznoS$ci §wiadectwa
od 01.2017 do 01.2020

Kierownik Laboratorium
Laboratorium Badawcze Kotlow i Urzadzen Zaktad Badan n/Energetycznych

Grzewczych
._ mm ENERGETY
M_ L}, @/g/ 5 Instytut Badawczy

i Zaklad Badan
(podpis) Urzadzen Energetycznych CUE
93-231 k6dZ, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640-08-21

1.6dz; dnia 11.01.2017 1.
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SWIADECTWO
Nr OS/359/CUE/17

Kociot wodny Smart Fire 22 z automatycznym podajnikieni paliwa.
Badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5: 2012 kwalifikuje sie do 5 klasy

Parametr Miano | Uzyskana warto$é Wy.magan.l a
norm i przepiséw
Granulat drzewny ,,pellets”
d 19,4
g Q, Milke g > 18,00
= Q; 18,0 bez wymagan
§ A’ % 0,3 < 6 dla peletéw
W' 6,1 < 11 dla peletéw
Moc cieplna Qn kW 23 22 %% > QN
Sprawnosé n % 90,6 |90,1*x > 88,3
" CO 114 | 205%x) <500
z NOx gl 199 | 200% |  bez wymagan
= 0OGC 18 13 XX%) <20
H Pyl 19 | 5% <40
Tspsr °C 128 | 127xxx 300X

) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
) maksymalna chwilowa temperatura spalin

0% wartodei dla badar z sondg lambda

16dz; dnia 11.01.2017
INSTYTUT ENERGETY I
Instytut Badawczy
Zaklad Badanh
Urzadzeri Energetycznych CUE
93-231 k6dz, ul. Dostawcza 1
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