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SWIADECTWO
Nr OS l480lCUEll7

potwierdzające,że z

kocioł wodny typu ,rSmartFire"
z automaĘ cznym p o daj niki em paliwa,

o nominalnej mocy cieplnej 31 kW opalany biomasą w postaci sprasowanej (pelet) typu C;

prodŃowane przez:

HKS LAZAR Sp. z o.o.
44-335 Jastrzębi e Zdrój, ul. Wodzisławska 15B.

badany zgodnie zwymaganiami EN 303-5: 2012l<walifikują się do 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badń Kotłów iUrządzeń Grzewczych w ł,odzi:. ul. Dostawcza l - podane w sprawozdaniach z badań:
rr l59ll'7-LG.

Świadectwo jest ważre pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych zmian tęchnicanych w
produkowanychurządzeniach w stosuŃu do wządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia z
Laboratorium, które wydało świadectwo.

okres ważności świadectwa
od 10.2017 do 10.2020

kierownik Laboratorium Badań kotłów l(ier

Łódź; dnia 28.09.2011 r.

lNsTYTlrT ENEHGE?VK!
lnstytut Badawczy

zaklad Badań
U rząd,zeń Energetycznych CU tr

93-231 Łódż, ul. Dostawcza -l

tel. 42 640_08-21

(podpis)
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SWIADECTWO
Nr OS l480lCIJEl17

Kocioł typu SmartFire z automatycznympodajnikiem paliwa
badany zgodnie zrymaganiami EN 303-5:2012 kwalifikuje się do 5 klasy.

*'w przeliczenilna l0%o udziału tlenu w spalinach suchych
*) dotyczy obciązenia obniżonego < 30oń nominalnej mocy
*o) dotyczy łlko mocy nominalnej

Łódź; dnia 2'7 .09.2017 r.

lNsTYTĘ,pT ĘE§ffiRGE1nrKt
lnstytut Baciawczy

zaklad Badań
U rr,ądzeń Ener getycznych CUE

93-231 Łódź, ul Dostawcza 1

tel. 42 640-08-21

Parametr Miano
Uzyskana wartość Wymagania

norm i
przepisówSmartFire 31

Ń

biomasą w postaci sprasowanej (pelet) typu C

a1 18,7 >17

N 012 < 0r5

§VI 5,8 <12

Moc cieplna kW 3l,19*** 9,1-- (100+8)% Qx
Sprawność 11

o/o 9215*** 9113-- >88r5***

d
0

t-l

co

mg/m3

144"-" 290* < 500

oGc 11-- <20

No* 237--- 134-- bez wymagań

Pył 9--- 18 
-- <40


