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LABORATORIUM BADAWCZE KOTELOW I URZADZEN GRZEWCZYCH -/-\'
CUE

93-231 L6d7, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828 Nt

SWIADECTWO
Nr OS/916/CUE/19

potwierdzajace, ze :

kociol wodny SmartFire 11
o nominalnej mocy cieplnej 11 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalany biomasa w postaci sprasowane;j (pelet)

produkowany przez:

»HKS LAZAR?” Sp. z 0.0.
44-335 Jastrzebie-Zdraéj, ul. Wodzislawska 15 B

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania 5 klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badar laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kottéw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1
- podane w sprawozdaniu z badan nr 19/16-LG.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzef poddanych badaniom, bez ich weze$niejszego uzgodnienia
z Laboratorium, ktére wydato §wiadectwo.

Okres waznosci Swiadectwa

od 05.2019 do 05.2022
Kierownik Laboratorium Badan Kotlow Kierownik Zakladu-Badan Urzadzen
i Urzadzen Grzewczyeh Enérgg cznych :
INSTYTUT ENERGE »
(podpis) Instytut Badawczy (podpis)

Zakiad Badan
Urzadzen Energetycznych CUE
93-231 kédz, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640-08-21
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SWIADECTWO
Nr 0OS/916/CUE/19

kociot wodny SmartFire 11
o nominalnej mocy cieplnej 11 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa statego, opalany biomasg w postaci sprasowanej (pelet),
badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania 5 klasy.

Uzyskana warto$¢ m .
Parametr |Miano X WA
SmartFire 11 normy
Paliwo Pelet
Moc cieplna | kW 11,5 3,2 (100+8)% Qn ™=
Sprawnos$é¢n| % 91,2 92,2~ > 88,0
w CcO 180 320% <500
S| NOx : 183 191> bez wymagaii
Z mg/m
5 0GC 5 6™ <20
Pyl 22 2= <40

) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
) dotyczy obcigzenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej
> dotyczy tylko mocy nominalnej
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