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Llwierzytelnione thumaczenie z jezyka angielskiego:-----

[logoj

SZU

Strojirensky zkusebni ustav, s.p., Brno, Ceska republika

Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, przedsiebiorstwo paristwowe, Republika Czeska

Producent

Wyréb
Oznaczenie typu

Wymogi dotyczace ekoprojektu

Metoda badania
Sposob ogrzewania

Preferowane paliwo

SWIADECTWO BADANIA
Numer O-B-00371 -1 9

PPH KOSTRZEWA Sp.j.
ul. Suwalska 32A, 11-500 Gizycko
Polska

Kociot wodny
Twin Bio NE 16, Twin Bio NE 24

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/1189, Zatacznik II, Art. 1
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/1187

CSN EN 303-5:2013
automatyczny

pelety drzewne - C1

Wyniki

Typ Twin Bio NE 16 Twin Bio NE 24
Moc nominalna kw 16 23
CO (10% 0Oy) mg/m,? 3 76
OGC (10% Oy) mg/m,? 4 6
Pyt (10% O,) mg/m,? 21 28
NOx (10% Oy) mg/m,® 166 162
Sprawno$¢ uzyteczna % 83,4 80,9
Moc minimalna ‘ 3,7 6,3
CO (10% Oy) mg/m,® 432 271
OGC (10% Oy) mg/m,? 10 5
Pyt (10% O,) mg/m,? 18 15
NOx (10% O,) mg/m,? 144 140
Sprawno$¢ uzyteczna % 80,3 81,5
Emisje sezonowe

CO (10% O,) mg/m,* 368 241
OGC (10% 0Oy) mg/m,? 9 5
Pyt (10% O,) mg/m,? 18 17
NOx (10% O,) mg/m,? 147 143
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SZU

Typ Twin Bio Ne 16 Twin Bio Ne 24
0,

Msor 7 80,8 81,4

F1 % 3,0 3,0

F2 % 1,8 16

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen

N % 76 77

Wspétczynnik efektywnosci energetycznej
EEI 112 113

Klasa efektywnosci energetycznej

Raporty nr 32-0484/1/T, 32-0484/2/T oraz raporty uzupetniajgce
Podstawa wydania $wiadectwa wydane przez Laboratorium badawcze nr 1045.1, akredytowane
przez CAl, Certyfikat akredytacji nr 491/2018

Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego niniejszym $wiadectwem badania potwierdza przeprowadzenie
dla przedmiotowego wyrobu badania i obliczen z podanymi powyzej wynikami.

Brno, 2019-02-07
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[podpis odreczny]
Milan Holomek
Dyrektor jednostki badawczej w zakresie urzadzen grzewczych
i ekologicznych
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Ja, Marek Kqdzielski, nizej podpisany TEUMACZ PRZYSIEGLY jezyka angielskiego, poswiadczam
niniejszynt zgodnosc niniejszej wersji thimaczenia tresci powyzszego dokumentu z okazan /m mi
jego oryginatem w jezyku angielskim. Warszawa, dnia 11 lutego 2019 roku.--—- ===

Repertorium nr 108/2019.-----

Pobrano optatg zgodnie z obowigzujaca taksa za trzy (3) strony uwierzytelnione.-----
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