Llwierzytelnione tumaczenie z jezyka angielskiego:-—----

[logo]

SZU

Strojirensky zkusebni ustav, s.p., Brno, Ceska republika

Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, przedsigbiorstwo panstwowe, Republika Czeska

Producent

Wyrob

Oznaczenie typu

Wymaogi dotyczace ekoprojektu

Metoda badania
Sposoéb ogrzewania
Preferowane paliwo
Wyniki

Typ

Moc nominalna

CO (10% O,)

OGC (10% Oy)

Pyt (10% O,)

NOx (10% O,)

Sprawnosc¢ uzyteczna

Moc minimalna
CO (10% O,)
OGC (10% Oy)
Pyt (10% O,)
NOx (10% O,)

Sprawnos¢ uzyteczna

Emisje sezonowe
CO (10% O,)
OGC (10% O,)
Pyt (10% O,)

NOx (10% Oy)
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SWIADECTWO BADANIA
Numer O0-39-00181-18

PPH KOSTRZEWA Spj.
ul. Suwalska 32A, 11-500 Gizycko
Polska

Kociot wodny
Twin Bio 10 kW, Twin Bio 12 kW

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1189, Zatgcznik I, Art. 1
Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1187

CSN EN 303-5:2013
automatyczny

pelety drzewne - C1

Twin Bio 10 kW Twin Bio 12 kW

mg/m,® 38 32
mg/m,* 3 3
mg/m,* 19 20
mg/m,? 182 182

% 82,8 82,9
mg/m,® 115 115
mg/m,* 3 3
mg/m,? 24 24
mg/m,? 171 171

% 82,5 82,5
mg/m,? 103 103
mg/m,* 3 3
mg/m,? 23 23
mg/m,;? 173 173

[okragta pieczec z logo SZU w Srodku i napisem w otoku:
STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p., CZ 1]

[hologram z logo SZU]

Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego, przedsigbiorstwo panstwowe, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno,

Republika Czeska A
www.szutest.cz /7 TV




flogo]

SZU

Typ Twin Bio 10 kW Twin Bio 12 kW
0,

Rson /o 82,5 82.6

F1 % 3,0 3.0

F2 % 2.2 2.4

Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen

Ne % 77 77

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej
EEI 114 114

Klasa efektywnosci energetycznej

Raporty nr 39-11308/T1, 39-11308/T2 oraz raporty uzupetniajgce
Podstawa wydania $wiadectwa wydane przez Laboratorium badawcze nr 1045.1, akredytowane
przez CAl, Certyfikat akredytacji nr 260/2017

Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego niniejszym Swiadectwem badania potwierdza przeprowadzenie
dla przedmiotowego wyrobu badania i obliczen z podanymi powyzej wynikami.

Brno, 2018-03-01

[okragta pieczec z logo SZU w Srodku i napisem w otoku:
STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p., CZ 1]

[podpis odreczny]
Milan Holomek
Dyrektor jednostki badawczej w zakresie urzgdzen grzewczych
i ekologicznych
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Ja, Marek Kagdzielski, mnizej podpisany TEUMACZ PRZYSIEGEY jezyka angielskiego,
poswiadczam niniejszym zgodnos¢ tej wersji Humaczenia z trescig okazanego mi

Repertorium nr 1190/2018.----- 74 I\

Pobrano optate zgodnie z obowigzujgcq taksg za trzy (3) strony uwierzytelnione.-----




