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SWIADECTWO
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potwierdzające, że :

kocioł wodny typu ,rSmartFire"
z automaty cznym po daj nikiem paliwa,

o nominalnej mocy cieplnej 41 kW opalany biomasą w postaci sprasowanej (pelet) typu C;

prodŃowane przez:

HKS LAZAR Sp. z o.o.
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wodzisławska 15B.

badany zgodnie zrymaganiami EN 303-5: 2012 lrwalifikują się do 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badń Kotłów iUrządzelć' Grzewczychw Łodz|' ul. Dostawcza l - podane w sprawozdaniach zbadń:
rlr 160/17-LG.

Świadectwo jest wazte pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych nnian technicmych w
produkowanych urządzeniach w stosunku do wządzefi poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia z
Lóboratorium, które wydało świadectwo.

okres wźności świadectwa
od 10.2017 do 10.2020

kierownik Laboratorium Badan kotłów I(ier
iUrządzeńGrzewczych/C

Łódż; dnia 28.09.2017 r.
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Koci oł Ępu S m artFire z avtomaty cznym p o daj nikiem p aliwa
badany zgodnie zrymaganiami EN 303-5:20|2kvłalifikuje się do 5 klasy.

*w przeliczeniu na l0oń udziału tlenu w spalinach suchych
*) dotyczry obciąźenia obniżonego < 30oń nominalnej mocy
*) dotyczy tylko mocy nominalnej

Łódź; dnia 27 .09,2017 r.
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Parametr Miano
Uryskana wartość Wymagania

norm i
przepisówSmartFire 41

biomasą w postaci sprasowanej (pelet) typu C

ai 18,7 >17

Ar 0,2 < 0,5

§vr 5,8 <12

Moc cieplna kW 41,r9*** 1114-- (100+8)% Qx

Sprawność 11 % 91r0*** 91,9-- >8816***

cB

ch'

F-]

co

mglm3

48--- 263-" < 500

oGC 8--- 10-- <20

No* 162"* 122-" bez rvymagań

Pył 15*** 17 ** <40


